N.I.F. A-58623406

. tom 272.211, foli 11, fult B115786

elo

a, 1 - 08820 EI Prat de Llobregat (Barc

ocial: Plaga de |'Aigu

Raéd s

INFORME TECNIC NUM.: 2022/168951
Sol-licitud nam.: 25742

INFORME D’ANALISI

SOL-LICITAT PER:  AIGUES DEL PRAT, SA

Full 1/3

Pl. de I'Aigua, 1 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

NUM. DE MOSTRA: 168951 Pressupost/os associat/s: ---

Tipus de mostra: Aigua consum

Data recepcio: 12/09/2022 Hora recepcio: 11:40

Inici analisis: 12/09/2022 Final analisis: 19/10/2022
Identificacié mostra: SGN / ETAP SGN. SORTIDA A XARXA

Data recollida: 12/09/2022 Hora recollida: -

Presa de mostra: Personal alié al laboratori

ANALISIS MICROBIOLOGIQUES @ Norma }’R';a;i’(;‘,ggg;j RESULTATS |  Unitats
Rec. placa microorganismes aerobis a 22°C | UNE-EN ISO 6222 100 ™ <1 ufc/mL
Recompte de Bacteris coliformes UNE-EN ISO 9308-1 0 0 ufc/100 mL
Recompte d’Escherichia coli UNE-EN ISO 9308-1 0 0 ufc/100 mL
Recompte d’Enterococs UNE-EN ISO 7899-2 0 0 ufc/100 mL
Recompte de Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189 0 0 ufc/100 mL

(™ A la sortida de I'estaci6 de tractament / Xarxa de distribucié sense canvis anomals.

)2 El laboratori té constancia que el possible biocida oxidant present, ha estat neutralitzat en el moment de la presa de la mostra.

A ; Procediments V. Paramétrics .
PARAMETRES FISICO-QUIMICS v (R.D.14012003) RESULTATS Unitats
Clor lliure ©) PNT2054 1.0 0.5 mg Cla/L
Clor total PNT2054 o 0.6 mg Cl2/L
Color © PNT2015 15 <5 mg/L Pt/Co
Temperatura “in situ” ©) PNT2045 - --- °C
pH PNT2047 6.5-95 7.55 Unitats pH
Conductivitat (20°C) PNT2050 2500 231 uS/cm
Nitrits PNT2065 0.1/05® <0.01 mg NO27/L
Amoni PNT2048 0.5 <0.04 mg NH4*/L
Oxidabilitat ) PNT2020 5 0.6 mg Oa/L
Terbolesa PNT2049 1/50 0.77 U.N.F.
Clorurs PNT2002 250 <20 mg/L
Alcalinitat total PNT2001 --- 103 mg CaCOs/L
Duresa total PNT2003/PNT2024 -—- 103 mg CaCOa/L
Calci PNT2003 --- 39.8 mg/L
Magnesi PNT2024 - 0.8 mg/L
Sodi © PNT2078 200 13.6 mg/L
Potassi PNT2056 --- 0.8 mg/L
Carbonats PNT2001 --- <10 mg COs%/L
Bicarbonats PNT2001 --- 126 mg HCOgs7/L
Cianurs © PNT2080 50 <2 pg/L
Crom VI () PNT2069 - <10 pg/L
Bor O PNT2023 1.0 0.18 mg/L
Coure O PNT2070 2000 <40 ug/L
Zinc ) PNT2070 --- <20 ug/L

© Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’ENAC.

A Aigiies del Prat, SA
ENAC

Plaga de [I'Aigua, nim. 1
Telefofy 9O FEFA81 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

ENSAYO c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

1S0 17025
N°805 / LE1581

©mpresa Municipal




N.I.F. A-58623406

na, tom 27.211, foli 11, full B115786

elo

# il 08820 EI Prat de Llobregat (Barc

ial: Plaga de I'Aigu

[ ] [
Aigiies del Pra
LABORATORI
INFORME TECNIC NUM.: 2022/168951 Full 2/3
Sol licitud num.: 25742
A ; Procediments V. Paramétrics :
PARAMETRES FISICO-QUIMICS Interns (R.D.14012003) RESULTATS Unitats
Manganes © PNT2070 50 <50 ug/L
Ferro PNT2070 200 <80 ug/L
Nitrats PNT2009 50 <2 mg NOs7/L
Sulfats PNT2009 250 3.0 mg SO4%/L
Bromurs ©) PNT2012 — 0.23 mg/L
Fluor © PNT2012 1.5 <0.1 mg/L
Absorbancia a 254nm/100 cm. O PNT2079 --- 0.21 —
Carboni Organic Total (TOC) PNT2031 7 0.34 mg C/L
®) A la sortida de I'estaci6 de tractament / Xarxa de distribucié.
COMPOSTOS ORGANICS Limit de Procediments V. Paramétrics ;
HALOGENATS VOLATILS (VOC’s) | quantificacié Interns (R.D.140/2003) | RESULTATS | Unitats
Cloroform 1 PNT2055 - ng. pg/L
1,2-dicloroeta 1 PNT2055 3 nqg. pa/L
Tricloroeté 1 PNT2055 - ng. /L
Bromodiclorometa 1 PNT2055 - ng. pg/L
Tetracloroete 1 PNT2055 - ng. ug/L
Dibromoclorometa 1 PNT2055 - nqg. Mg/L
Bromoform 1 PNT2055 - ng. Mg/l
1,1-dicloroete ) 1 PNT2055 — ng. ug/L
Diclorometa ) 1 PNT2055 --- ng. ug/L
t-1,2-dicloroeté ) 1 PNT2055 --- ng. Mg/l
c-1,2-dicloroete ) 1 PNT2055 --- ng. ug/L
1,1,1-tricloroeta ©) 1 PNT2055 - ng. Mg/l
Tetraclorometa 1 PNT2055 - ng. Hg/L
1,2-dicloropropa 1 PNT2055 - ng. pg/L
c-1,3-dicloroprope © 1 PNT2055 - nq. ug/L
t-1,3-dicloropropé ) 1 PNT2055 - ng. ug/L
1,1,2-tricloroeta 1 PNT2055 --- ng. ug/L
1,1,2,2-tetracloroeta 1 PNT2055 - nq. ug/L
1,3-diclorobenzé 1 PNT2055 -—- ng. ug/L
1,4-diclorobenze 1 PNT2055 — nqg. pg/L
1,2-diclorobenzé ) 1 PNT2055 --- ng. ug/L
1,1-dicloroeta 1 PNT2055 --- ng. Mg/l
Bromoclorometa 1 PNT2055 - ng. Mg/L
Dibromometa ) 1 PNT2055 - ng. ug/L
1,2-dibromoeta 1 PNT2055 - ng. ug/L
Clorobenzeé ) 1 PNT2055 --- ng. ug/L
Suma de trihalometans “ 1 PNT2055 100 ng. ug/L
Suma tricloroete i tetracloroeté 1 PNT2055 10 ng. ug/L

) Es corresponen a la suma de cloroform, bromodiclorometa, dibromoclorometa i bromoform.

nq.: Inferior al limit de quantificacio

©) Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’ENAC.
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ENSAYO
1SO 17025
N°805 / LE1581

Aigues del Prat, SA
Plaga de [I'Aigua, num. 1
Telefon 934 7281 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

©mpresa Municipal




- N.I.F. A-58623406

na, tom 27.231,,¢telf 11, full B115786

a, 1 08820 EI Prat de Llobregat (Barce

al: Plaga de I'Aigu

A;giies gp r

BORAT
INFORME TECNIC NUM.: 2022/168951

a
ORI

Full 3/3
Sol-licitud nim.: 25742
COMPOSTOS ORGANICS VOLATILS DERIVATS DE Procediments V. Paramétrics :
LA GASOLINA (BTEX) Interns (R.D.14012003) | RESULTATS | Unitats
Metil-tert-butil éter (MTBE) PNT2075 - <1 ug/L
Etil-tert-butil eter (ETBE) © PNT2075 --- <0.3 Mg/l
Benze PNT2075 1.0 <0.3 ug/L
Tolué PNT2075 — <0.3 ug/L
Etilbenzé PNT2075 - <0.3 pg/L
m+p-xilé PNT2075 - <0.6 Mg/l
o-Xilé PNT2075 --- <0.3 Mg/L

CONCLUSIO ©): Pel que respecta als parametres determinats, la mostra analitzada Si és apta per al consum
huma, d’acord amb els criteris sanitaris establerts en el RD 140/2003 de 7 de febrer i posterior modificacio

definida al R.D.902/2018 de 20 de juliol.

El Cap de la Secci6é de Microbiologia

Julian Ballesteros i Gonzalez

El Prat de Llobregat, 20 d'octubre de 2022

La Cap del Laboratori

Elisab

artinez

El present informe només déna fe de les analisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepcié al laboratori. No esta permesa la
reproduccié parcial d’aquest informe sense I'autoritzacié per escrit d'Aigiies del Prat, S.A. Només l'informe signat per Aigiies del Prat, S.A. té el reconeixement

del laboratori.

Les dades relacionades amb la presa de mostra i els parametres “in situ” (si s’escau) han estat facilitades per personal alie, i el laboratori no es fa responsable.
Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposicié del client.

O Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié ’'ENAC.

Aigues del Prat, SA
Plagca de I'Aigua, num. 1
Teléfon 934 781 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

ENSAYO . i i
1SO 17025 c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

N°805 / LE1581

empresae@ Municipal



N.I.F. A-58623406

na, tom 27,211, foli 11, full B115786

1 08820 EI Prat de Liobregat (Barce

I: Plaga de I'Aigua,

Raé socia

INFORME TECNIC NUM.: 2022/168952
Sol-licitud nim.: 25742

INFORME D’ANALISI

SOL-LICITAT PER:  AIGUES DEL PRAT, SA

Pl. de I'Aigua, 1

Full 1/3

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

NUM. DE MOSTRA: 168952 Pressupost/os associat/s: ---

Tipus de mostra: Aigua consum

Data recepcio: 12/09/2022 Hora recepcio: 11:40

Inici analisis: 12/09/2022 Final analisis: 19/10/2022
Identificacié mostra: MBL / ETAP MBL. SORTIDA A XARXA

Data recollida: 12/09/2022 Hora recollida: -

Presa de mostra: Personal alie al laboratori

ANALISIS MICROBIOLOGIQUES @ Norma ‘(’R';a;jg’,;gg;"; RESULTATS |  Unitats
Rec. placa microorganismes aerobis a 22°C UNE-EN ISO 6222 100 M <1 ufc/mL
Recompte de Bacteris coliformes UNE-EN 1SO 9308-1 0 0 ufc/100 mL
Recompte d’Escherichia coli UNE-EN ISO 9308-1 0 0 ufc/100 mL
Recompte d’Enterococs UNE-EN ISO 7899-2 0 0 ufc/100 mL
Recompte de Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189 0 0 ufc/100 mL

() A la sortida de I'estacié de tractament / Xarxa de distribucié sense canvis anomals.

) El laboratori té constancia que el possible biocida oxidant present, ha estat neutralitzat en el moment de la presa de la mostra.

A ; Procediments V. Paramétrics ;
PARAMETRES FISICO-QUIMICS Interns (R.D.14012003) RESULTATS Unitats
Clor lliure ) PNT2054 1.0 0.5 ' mg Clo/L
Clor total () PNT2054 — 0.6 mg Cla/L
Color © PNT2015 15 <5 mg/L Pt/Co
Temperatura “in situ” PNT2045 --- 18.7 °C
pH PNT2047 6.5-95 7.32 Unitats pH
Conductivitat (20°C) PNT2050 2500 266 uS/cm
Nitrits PNT2065 0.1/05® <0.01 mg NO27/L
Amoni PNT2048 0.5 <0.04 mg NHa4*/L
Oxidabilitat ) PNT2020 5 0.8 mg O2/L
Terbolesa PNT2049 1/5@ 0.68 U.N.F.
Clorurs PNT2002 250 22.1 mg/L
Alcalinitat total PNT2001 - 111 mg CaCOas/L
Duresa total ) PNT2003/PNT2024 --- 115 mg CaCOs/L
Calci © PNT2003 --- 43.4 mg/L
Magnesi () PNT2024 --- 1.7 mg/L
Sodi O PNT2078 200 16.4 mg/L
Potassi () PNT2056 — 1.2 mg/L
Carbonats PNT2001 — <10 mg COs?/L
Bicarbonats PNT2001 — 135 mg HCOs/L
Cianurs ©) PNT2080 50 <2 pg/L
Crom VI O) PNT2069 --- <10 pg/l
Bor PNT2023 1.0 0.15 mg/L
Coure O PNT2070 2000 <40 ug/L
Zinc © PNT2070 --- <20 ug/L

O Les activitats marcades no estan emparades per 'acreditacio d’ENAC.

AR Aigiies del Prat, SA
ENAC

Plaga de [I'Aigua, ndim. 1
Telefon 934 7281 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

ENSAYO c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

1S0 17025
N°805 / LE1581

Empresa Municipal




N.I.F. A-58623406

na, tom 27.211, foli 11, full B115786

1 - 08820 EI Prat de Liobregat (Barcelona

al: Plaga de I'Aigua,

° [
Aigiies del Pra
LABORATORI
INFORME TECNIC NUM.: 2022/168952 Full 2/3
Sol-licitud nam.: 25742
; ; Procediments V. Paramétrics <
PARAMETRES FISICO-QUIMICS Interns (R.D.14012003) RESULTATS Unitats
Manganeés ) PNT2070 50 <50 ug/L
Ferro © PNT2070 200 <80 Mg/L
Nitrats PNT2009 50 <2 mg NOz7/L
Sulfats PNT2009 250 71 mg SO4%/L
Bromurs ) PNT2012 --- 0.20 mg/L
Fluor ©) PNT2012 1.5 <0.1 mg/L
Absorbancia a 254nm/100 cm. PNT2079 - 0.24 -
Carboni Organic Total (TOC) PNT2031 7 0.21 mg C/L
@) A 1a sortida de I'estacié de tractament / Xarxa de distribucié.
COMPOSTOS ORGANICS Limit de Procediments V. Paramétrics <
HALOGENATS VOLATILS (VOC’s) | quantificacié Interns (R.D.140/2003) | RESULTATS | Unitats
Cloroform 1 PNT2055 — ng. ug/L
1,2-dicloroeta 1 PNT2055 3 ng. pg/L
Tricloroeté 1 PNT2055 - 1.4 pg/L
Bromodiclorometa 1 PNT2055 - ng. pg/L
Tetracloroete 1 PNT2055 - ng. ug/L
Dibromoclorometa 1 PNT2055 - ng. Mg/l
Bromoform 1 PNT2055 — ng. pg/L
1,1-dicloroete ) 1 PNT2055 --- ng. ug/L
Diclorometa ) 1 PNT2055 - ng. pg/L
t-1,2-dicloroete © 1 PNT2055 — ng. g/l
c-1,2-dicloroeté 1 PNT2055 - nq. pg/L
1,1,1-tricloroeta 1 PNT2055 --- ng. ug/L
Tetraclorometa 1 PNT2055 --- ng. ug/L
1,2-dicloropropa ) 1 PNT2055 - ng. ug/L
c-1,3-dicloropropée ) 1 PNT2055 --- ng. ug/L
t-1,3-dicloroprope ) 1 PNT2055 — ng. Mg/L
1,1,2-tricloroeta 1 PNT2055 - 2.6 pg/L
1,1,2,2-tetracloroeta ©) 1 PNT2055 --- ng. ug/L
1,3-diclorobenzé © 1 PNT2055 --- ng. ug/L
1,4-diclorobenze 1 PNT2055 --- ng. pg/L
1,2-diclorobenzé 1 PNT2055 - ng. pg/L
1,1-dicloroeta ) 1 PNT2055 - nq. pg/L
Bromoclorometa 1 PNT2055 --- ng. ug/L
Dibromometa 1 PNT2055 - ng. ug/L
1,2-dibromoeta ) 1 PNT2055 --- ng. ug/L
Clorobenze () 1 PNT2055 - ng. ug/L
Suma de trihalometans @ 1 PNT2055 100 ng. ug/L
Suma tricloroeté i tetracloroeteé 1 PNT2055 10 1.4 ug/L

() Es corresponen a la suma de cloroform, bromodiclorometa, dibromoclorometa i bromoform.

nq.: Inferior al limit de quantificacié

() Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’'ENAC.
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ENAC

ENSAYO
1S0 17025
N°805 / LE1581

Aigues del Prat, SA
Plaga de [I'Aigua, num. 1
Telefaoln 934 281 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

€mpresa Municipal




+ N.I.F. A-58623406

a, tom 27.211, foli 11, full B115786

R. M. Barcelon

na)

- 08820 EI Prat de Llobregat (Barce

Ra6 social: Plaga de I'Aigua, 1

Aigiies del Pra

BORATORI

INFORME TECNIC NUM.: 2022/168952 Full 3/3
Sol-licitud nam.: 25742

COMPOSTOS ORGANICS VOLATILS DERIVATS DE Procediments V. Paramétrics :

LA GASOLINA (BTEX) Interns (R.D.140/2003) | RESULTATS | Unitats
Metil-tert-butil eter (MTBE) PNT2075 A |uolL
Etil-tert-butil &ter (ETBE) © PNT2075 <03 |uglL
Benze PNT2075 10 <03 |uglL
Tolué PNT2075 <03 |uglL
Etilbenze PNT2075 <03 |uglL
m+pxile PNT2075 <06 |ugllL
o-xilé PNT2075 <03 |ug/

CONCLUSIO ©: Pel que respecta als parametres determinats, la mostra analitzada Si és apta per al consum
huma, d’acord amb els criteris sanitaris establerts en el RD 140/2003 de 7 de febrer i posterior modificacié
definida al R.D.902/2018 de 20 de juliol.

El Prat de Llobregat, 20 d’octubre de 2022

El Cap de la Seccié de Microbiologia La Cap del Laboratori

Julian Ballesteros i Gonzalez Elisa Co i Martinez

El present informe només déna fe de les analisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepcié al laboratori. No esta permesa la

reproduccié parcial d’aquest informe sense I'autoritzacié per escrit d’Aigiies del Prat, S.A. Només I'informe signat per Aigiies del Prat, S.A. té el reconeixement
del laboratori.

Les dades relacionades amb la presa de mostra i els parametres “in situ” (si s’escau) han estat facilitades per personal ali¢, i el laboratori no es fa responsable.
Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposicié del client.

) Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’'ENAC.

AR Aigiies del Prat, SA
s Plaga de I'Aigua, nim. 1
ENAC Telefoln 934 281 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

.53?%85 c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

N°805 / LE1581

empresaw Municipal




N.I.F. A-58623406

, tom 27.211, foli 11, full B115786

elon

bregat (Bar

08820 EI Prat de Llo

a, 1

jal: Plaga de I'Aigu

Ai igfies ( d

INFORME TECNIC NUM.: 2022/168953
Sol‘licitud nam.: 25742

INFORME D’ANALISI

SOL-LICITAT PER:

AIGUES DEL PRAT, SA

eB RA¥(§ R

Full 1/3

Pl. de I'Aigua, 1 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

NUM. DE MOSTRA: 168953 Pressupost/os associat/s: ---

Tipus de mostra: Aigua consum

Data recepcio: 12/09/2022 Hora recepcio: 11:40

Inici analisis: 12/09/2022 Final analisis: 19/10/2022
Identificacié mostra: 020/ CONNEXIO ALTA

Data recollida: 12/09/2022 Hora recollida: -

Presa de mostra: Personal alie al laboratori

ANALISIS MICROBIOLOGIQUES @ Norma }’R'Ba;ig‘,;g(')g"; RESULTATS | Unitats
Rec. placa microorganismes aerobis a 22°C | UNE-EN ISO 6222 100 <1 ufc/mL
Recompte de Bacteris coliformes UNE-EN ISO 9308-1 0 0 ufc/100 mL
Recompte d’Escherichia coli UNE-EN ISO 9308-1 0 0 ufc/100 mL
Recompte d’Enterococs UNE-EN ISO 7899-2 0 0 ufc/100 mL
Recompte de Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189 0 0 ufc/100 mL

(™ A Ia sortida de I'estacié de tractament / Xarxa de distribucié sense canvis anomals.

(")(2)

El laboratori té constancia que el possible biocida oxidant present, ha estat neutralitzat en el moment de la presa de la mostra.

; : Procediments V. Paramétrics .
PARAMETRES FISICO-QUIMICS Interns (R.D.14012003) RESULTATS Unitats
Clor lliure ©) PNT2054 1.0 0.7 mg Clo/L
Clor total ©) PNT2054 - 0.8 mg Cla/L
Color PNT2015 15 <5 mg/L Pt/Co
Temperatura “in situ” ) PNT2045 o 24.6 °C
pH PNT2047 6.5-9.5 7.66 Unitats pH
Conductivitat (20°C) PNT2050 2500 698 pS/cm
Nitrits PNT2065 0.1/05® <0.01 mg NO2/L
Amoni PNT2048 0.5 <0.04 mg NH4*/L
Oxidabilitat PNT2020 5 0.5 mg O2/L
Terbolesa PNT2049 1/5@ 0.10 U.N.F.
Clorurs PNT2002 250 122 mg/L
Alcalinitat total PNT2001 o 118 mg CaCOs/L
Duresa total ) PNT2003 - 118 mg CaCOs/L
Calci O PNT2003 - 54.0 mg/L
Magnesi ©) PNT2003 — 11.2 mg/L
Sodi O PNT2078 200 75.5 mg/L
Potassi (" PNT2056 --- 13.9 mg/L
Carbonats PNT2001 - <10 mg COs2%/L
Bicarbonats PNT2001 - 144 mg HCOs37/L
Cianurs PNT2080 50 <2 pg/L
Crom VIO PNT2069 -- <10 Mg/L
Bor PNT2023 1.0 0.28 mg/L
Coure O PNT2070 2000 <40 Mg/l
Zinc PNT2070 --—- 22 ug/L

) Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’ENAC.

AR Aigiies del Prat, SA
ENAC

ENSAYO
1SO 17025
N°805 / LE1581

Plaga de
Teléfon 934 781 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

©mpresa

I"Aigua,

nim. 1

Municipal




, tom 27.211, foli 11, full B115786 N.I.F. A-58623406

R. M. Barcelona

08820 EI Prat de Llobregat (Barcelona)

1

I: Plaga de I'Aigua,

a6 socia

[ °
A del Pra
lgiles LAeBO RATORI
INFORME TECNIC NUM.: 2022/168953 Full 2/3
Sollicitud num.: 25742
; : Procediments V. Paramétrics :
PARAMETRES FISICO-QUIMICS e (R.D.140/2003) RESULTATS Unitats
Manganes ) PNT2070 50 <50 ug/L
Ferro O PNT2070 200 <80 pg/L
Nitrats PNT2009 50 7.7 mg NOs7/L
Sulfats PNT2009 250 63.3 mg SO4%/L
Bromurs ©) PNT2012 --- 0.46 mg/L
Fluor PNT2012 1.5 0.24 mg/L
Absorbancia a 254nm/100 cm. ) PNT2079 - 1.36 -
Carboni Organic Total (TOC) PNT2031 7 0.95 mg C/L
©) A la sortida de I'estaci de tractament / Xarxa de distribucio.
COMPOSTOS ORGANICS Limit de Procediments V. Paramétrics .
HALOGENATS VOLATILS (VOC’s) | quantificacié Interns (R.D.140/2003) | RESULTATS | Unitats
Cloroform 1 PNT2055 - ng. pg/L
1,2-dicloroeta 1 PNT2055 3 ng. Mg/l
Tricloroete 1 PNT2055 — nq. pg/L
Bromodiclorometa 1 PNT2055 — 2.1 pg/L
Tetracloroete 1 PNT2055 --- ng. g/l
Dibromoclorometa 1 PNT2055 - 11 pg/L
Bromoform 1 PNT2055 --- 16 Mg/l
1,1-dicloroeté ©) 1 PNT2055 — nq. Mg/L
Diclorometa 1 PNT2055 - ng. Mg/l
t-1,2-dicloroete ) 1 PNT2055 - ng. ug/L
c-1,2-dicloroeté () 1 PNT2055 --- ng. ug/L
1,1,1-tricloroeta 1 PNT2055 — ng. ug/L
Tetraclorometa 1 PNT2055 --- ng. pg/L
1,2-dicloropropa 1 PNT2055 - nq. Mg/L
c-1,3-dicloropropé ) 1 PNT2055 - ng. ug/L
t-1,3-dicloropropé 1 PNT2055 — ng. ug/L
1,1,2-tricloroeta 1 PNT2055 - ng. ug/L
1,1,2,2-tetracloroeta 1 PNT2055 - ng. pg/L
1,3-diclorobenzé 1 PNT2055 - ng. pg/L
1,4-diclorobenze 1 PNT2055 — nq. ug/L
1,2-diclorobenzé © 1 PNT2055 — ng. ug/L
1,1-dicloroeta 1 PNT2055 - ng. pg/L
Bromoclorometa ) 1 PNT2055 - ng. Hg/L
Dibromometa 1 PNT2055 o ng. Mg/l
1,2-dibromoeta 1 PNT2055 - ng. Mg/l
Clorobenze 1 PNT2055 - ng. Mg/l
Suma de trihalometans @ 1 PNT2055 100 29 ug/L
Suma tricloroete i tetracloroeté 1 PNT2055 10 ng. ug/L

() Es corresponen a la suma de cloroform, bromodiclorometa, dibromoclorometa i bromoform.

nq.: Inferior al limit de quantificacié

© Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’'ENAC.
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N.I.F. A-58623406

- 08820 EI Prat de Llobregat (Barcelona) R. M. Barcelona, tom 27.211, foli 11, full B115786

ial: Plaga de I'Aigua, 1

Ra6 soc

Aigiies del Pra

BORATORI

INFORME TECNIC NUM.: 2022/168953 Full 3/3
Sol‘licitud nim.: 25742

COMPOSTOS ORGANICS VOLATILS DERIVATS DE | Procediments | V. Paramatrics )

LA GASOLINA (BTEX) Interns (RD.140/2003) | RESULTATS | Unitats
Metil-tert-butil &ter (MTBE) PNT2075 <1 |pglL
Etil-tert-butil éter (ETBE) ©) PNT2075 <03 |uglL
Benzé PNT2075 1.0 <0.3 ug/L
Tolué PNT2075 <03 |uglL
Etilbenze PNT2075 --- <0.3 pg/L
m+pxile PNT2075 <06 |uglL
o-xile PNT2075 <03 |uglL

CONCLUSIO ©): Pel que respecta als parametres determinats, la mostra analitzada Si és apta per al consum
huma, d'acord amb els criteris sanitaris establerts en el RD 140/2003 de 7 de febrer i posterior modificacio
definida al R.D.902/2018 de 20 de juliol.

El Prat de Llobregat, 20 d’octubre de 2022

El Cap de la Seccio de Microbiologia La Cap del Laboratori

Julian Ballesteros i Gonzalez Elisabe i Martinez

El present-informe només déna fe de les analisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepcié al laboratori. No esta permesa la

reproducci6 parcial d'aquest informe sense I'autoritzacié per escrit d’Aigiies del Prat, S.A. Només I'informe signat per Aigiies del Prat, S.A. té el reconeixement
del laboratori.

Les dades relacionades amb la presa de mostra i els parametres “in situ” (si s'escau) han estat facilitades per personal alig, i el laboratori no es fa responsable.
Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposicié del client.

O Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’'ENAC.

AR Aigiies del Prat, SA
o Plaga de I'Aigua, nuim. 1
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