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Aigiies del Prat

INFORME TECNIC NUM.: 2017/145459
Sol-licitud nam.: 19234

INFORME D’ANALISI

SOL-LICITAT PER:  AIGUES DEL PRAT, SA

Full 1/2

Pl. de l'Aigua, 1 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Tipus de mostra: Mostra d’aigua de consum

NUM. DE MOSTRA: 145459
CODI: SGN DESCRIPCIO:
Data recepcid: 8/05/2017 Data realitzacié analisis:

Presa de mostres: Ha estat realitzada per personal alié al laboratori.

ETAP SGN. SORTIDA A XARXA
8/05/2017 - 23/05/2017

A Procediments | V. Paramétrics ;
ANALISIS MICROBIOLOGIQUES iiéame (R.D.140/2003) RESULTATS Unitats
Rec. placa microorganismes aerobis a 22°C PNT3007 100 <1 ufc/mL
Recompte de Bacteris coliformes PNT3004 0 0 ufc/100mL
Recompte d’Escherichia coli PNT3004 0 0 ufc/100mL
Recompte de Clostridium perfringens PNT3010 0 0 ufc/100mL
e A la sortida de I'estaci6 de tractament / Xarxa de distribucié sense canvis anomals.

Procediments | V. Paramétrics ;

PARAMETRES FISICO-QUIMICS 7 s (R.D.140/2003) RESULTATS Unitats
Clor lliure PNT2054 1.0 0.7 mg Cl,/L
Clor total PNT2054 . 0.7 mg Cl,/L
Color PNT2015 15 <5 mg/L Pt/Co
pH PNT2047 6.5-95 7.41 Unitats pH
Conductivitat (20°C) PNT2050 2500 958 uS/cm
Amoni PNT2048 0.5 <0.04 mg NH,"/L
Terbolesa PNT2049 175" <0.10 U.N.F.

I p la sortida de I'estacié de tractament 1 / Xarxa de distribucio 5.

“ Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’ENAC.

Aigues del Prat, SA
E N S A Y 0 S
50 E1581

Plaga de ['Aigua, ntim. 1
5/LE15

Telédfon 934 781 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Rarcelona)

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat
Empresa Municipal

Grup GIAC. Gestid Integral d'Aigiies de Catalunya. SA
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Algfies del Prat

INFORME TECNIC NUM.: 2017/145459 Full 2/2
Sol-licitud num.: 19234

V. Paramétrics .

ALTRES Métodes emprats (R.D.140/2003) RESULTATS Unitats

- (3) A-BV-PE-0010 Métode d'evaporacio | mesura
Activitat Alfa Total per Comptador proporcional de flux 0.1 0.052+0.018 Bg/L
Activitat beta resta A-BV-PE-0010 Métode d'evaporacié i mesura
(beta total exclds potassi i triti) ® | per Comptador proporcional de flux 1 <0100 Bail.
Dosis indicativa total © A-BV-PE-0047 Dosis indicativa total 0.10 <0.1 mSv/afio
Rado ¥ A-BV-PE-0077 Centelleig liquid 500 <10.0 Ba/L
Triti A-BV-PE-0049 Centelleig liquid 100 <10.0+29.4% Ba/L

*) Assaig cobert per 'acreditacié ENAC nim,. 109/LE285,

OBSERVACIONS":

La mostra analitzada Si és apta per al consum d’acord amb els criteris sanitaris establerts en el RD 140/2003
de 7 de febrer, pel que respecta als parametres analitzats.

Observacions: L'Activitat Alfa Total, Activitat beta resta (beta total exclos potassi i triti), Dosis indicativa total,
Rado i Triti s’han subcontractat a un laboratori extern.

El Prat de Llobregat, 22 de maig de 2017

Els Caps de Seccio

=

Julian Ballesteros Elisabeth Blanco

El present informe només déna fe de les analisis realitzades a la mostrales referenciada/des i en les condicions de recepci6 al laboratori, No esta permesa la
reproduccié parcial d'aquest informe sense I'autoritzacié per escrit d'Aigles del Prat, S.A. Només I'informe signat i imprés en paper original d’Aigiies del Prat,
S.A. té el reconeixement del laboratori.

Totes les dades relacionades amb la presa de mostra i els parametres “in situ” (si s'escau) han estat facilitades pel personal que ha lliurat la mostra.

Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposicié del client.

) Les activitats marcades no estan emparades per l'acreditacié ' ENAC.

Aigiies del Prat, SA

Plaga de [I'Aigua, ndm. 1

1 Telafofd 0348831 986
) . 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

E

N S A Y 0 § c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

N°805/LE1581 empresaw Municipal

Grup GIAC. Gestid Integral d'Aigiies de Catalunya, SA
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Aigiies del Prat

INFORME TECNIC NUM.: 2017/145460

Sol-licitud nam.: 19234

INFORME D’ANALISI

SOL-LICITAT PER:

AIGUES DEL PRAT, SA

Pl. de l'Aigua, 1

Full 1/2

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Tipus de mostra:

NUM. DE MOSTRA: 145460
CODI: MBL
Data recepci6: 8/05/2017

Presa de mostres:

Mostra d’aigua de consum

DESCRIPCIO:
Data realitzaci6 analisis:

Ha estat realitzada per personal ali¢ al laboratori.

ETAP MBL. SORTIDA A XARXA
8/06/2017 — 23/05/2017

Procediments | V. Paramétrics :
ANALISIS MICROBIOLOGIQUES rbsens (R.D.140/2003) RESULTATS Unitats
Rec. placa microorganismes aerobis a 22°C PNT3007 100 " <1 ufe/mL
Recompte de Bacteris coliformes PNT3004 0 0 ufc/100mL
Recompte d’Escherichia coli PNT3004 0 0 ufc/100mL
Recompte de Clostridium perfringens PNT3010 0 0 ufc/100mL
"' A la sortida de l'estacio de tractament / Xarxa de distribucié sense canvis andmals.

Procediments | V. Paramétrics ;
PARAMETRES FISICO-QUIMICS i (R.D.140/2003) RESULTATS Unitats
Clor lliure © PNT2054 1.0 0.8 mg Cl/L
Clor total "’ PNT2054 0.8 mg Cly/L
Color V PNT2015 15 <5 mg/L Pt/Co
pH PNT2047 6.56-95 7.45 Unitats pH
Conductivitat (20°C) PNT2050 2500 875 pS/cm
Amoni PNT2048 0.5 <0.04 mg NH,'/L
Terbolesa PNT2049 B <0.10 U.N.F.

%) A la sortida de I'estaci6 de tractament 1 / Xarxa de distribucio 5.

) Les activitats marcades no estan emparades per 'acreditacio d'ENAC.

E N 5§ A

Y
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Aigies del Prat, SA

Plaga de I'Aigua, num. 1
Telédfon 934 781 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat
Empresa Municipal

Grup GIAC, Gestio Integral d'Aigiies de Catalunya. SA
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Aigiies del Prat

INFORME TECNIC NUM.: 2017/145460 Full 2/2
Sol-licitud nam.: 19234

V. Paramétrics

ALTRES Métodes emprats (R.D.140/2003) RESULTATS Unitats

o )] A-BV-PE-0010 Métode d'evaporacio i mesura
Activitat Alfa Total per Comptador proporcional de flux 0.1 <0.050 Bag/L
Activitat beta resta A-BV-PE-0010 Métode d'evaporaci6 i mesura
(beta total exclds potassi i triti) | per Comptador proporcional de flux 1 <0100 Bl
Dosis indicativa total * A-BV-PE-0047 Dosis indicativa total 0.10 <0.1 mSv/afio
Rado ™ A-BV-PE-0077 Centelleig liquid 500 <10.0 Bq/L
Triti A-BV-PE-0049 Centelleig liquid 100 <10.0+29.4% Bq/L

¥ Assaig cobert per I'acreditacié6 ENAC ntim. 109/LE285,

OBSERVACIONS":

La mostra analitzada Si és apta per al consum d’acord amb els criteris sanitaris establerts en el RD 140/2003
de 7 de febrer, pel que respecta als parametres analitzats.

Observacions: L'Activitat Alfa Total, Activitat beta resta (beta total exclos potassi i triti), Dosis indicativa total,
Rad¢ i Triti s’han subcontractat a un laboratori extern.

El Prat de Llobregat, 22 de maig de 2017

Els Caps de Seccio

T

Julian Ballesteros Elisabeth Blanco

El present informe només déna fe de les analisis realitzades a la mostrales referenciada/des i en les condicions de recepcid al laboratori. No esta permesa la
reproduccié parcial d'aguest informe sense l'autoritzacio per escrit d'Aigies del Prat, S.A. Només l'informe signat i imprés en paper original d'Aigiies del Prat,
S.A. té el reconeixement del laboratori.

Totes les dades relacionades amb la presa de mostra i els parametres “in situ” (si s'escau) han estat facilitades pel personal que ha lliurat la mostra.

Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposici6 del client.

© Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacio d'ENAC.

Aigies del Prat, SA

Plaga de I'Aigua, num. 1

_ Teldfollf 9348981 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

E

N S A VY 0 s c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

N°80S/LE1581 empresa% Municipal

Grup GIAC. Gestié Integral d'Aigiles de Catalunya. SA
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Plaga de I'Aigua,

Aigiies del Prat

INFORME TECNIC NUM.: 2017/145461
Sol-licitud niim.: 19234

INFORME D’ANALISI

SOL-LICITAT PER:

AIGUES DEL PRAT, SA

Full 1/2

Pl. de I'Aigua, 1 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Tipus de mostra:
NUM. DE MOSTRA: 145461
CODI: 020

Data recepcio: 8/05/2017

Presa de mostres:

Mostra d'aigua de consum

DESCRIPCIO:
Data realitzacié analisis:

CONNEXIO ALTA

Ha estat realitzada per personal alié al laboratori.

8/05/2017 — 23/05/2017

Procediments

V. Paramétrics

ANALISIS MICROBIOLOGIQUES interns (R.D.140/2003) RESULTATS Unitats
Rec. placa microorganismes aerobis a 22°C PNT3007 100 ™ <1 ufc/mL
Recompte de Bacteris coliformes PNT3004 0 0 ufc/100mL
Recompte d’Escherichia coli PNT3004 0 0 ufc/100mL
Recompte de Clostridium perfringens PNT3010 0 0 ufc/100mL
YAl sortida de I'estaci6 de tractament / Xarxa de distribucié sense canvis anémals.
PARAMETRES FISICO-QUIMICS Procedihents | V. finates | pesorrars: | Dot
Interns (R.D.140/2003)
Clor lliure "’ PNT2054 1.0 0.6 mg Cly/L
Clor total ” PNT2054 0.6 mg Cly/L
Color "’ PNT2015 15 <5 mg/L Pt/Co
pH PNT2047 6.5-9.5 7.60 Unitats pH
Conductivitat (20°C) PNT2050 2500 969 pS/cm
Amoni PNT2048 0.5 <0.04 mg NH, /L
Terbolesa PNT2049 1/5% 0.10 U.N.F.

€] A la sortida de I'estacié de tractament 1 / Xarxa de distribucié 5.

) Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’'ENAC.
Aigues del Prat, SA

Plaga de I'Aigua,
Teldfofif O3 48R 81 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

E NS A Y 0 5§

__ N°80S/LE1581

Empresa

nim. 1

Municipal

Grup GIAC. Gestid Integral d'figiies de Catalunya. SA
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INFORME TECNIC NUM.: 2017/145461 Full 2/2
Sol licitud ntim.: 19234

V. Paramétrics ;

ALTRES Métodes emprats (R.D.14012003) RESULTATS Unitats

L 3 A-BV-PE-0010 Métode d'evaporacié i mesura
Activitat Alfa Total per Comptador proporcional de flux 0.1 0.061+0.026 Bg/L
Activitat beta resta A-BV-PE-0010 Métode d'evaporaci6 i mesura
(beta total exclos potassi i triti) ® | per Comptador proporcional de flux 1 0.117£0.035 Ba/L
Dosis indicativa total © A-BV-PE-0047 Dosis indicativa total 0.10 <0.1 mSv/afio
Rado ™ A-BV-PE-0077 Centelleig liquid 500 <10.0 Ba/L
Triti A-BV-PE-0049 Centelleig liquid 100 <10.0+29.4% Bq/L

S Assaig cobert per I'acreditacio ENAC nim. 109/LE285.

OBSERVACIONS":

La mostra analitzada Si és apta per al consum d’acord amb els criteris sanitaris establerts en el RD 140/2003
de 7 de febrer, pel que respecta als parametres analitzats.

Observacions: L'Activitat Alfa Total, Activitat beta resta (beta total exclos potassi i triti), Dosis indicativa total,
Radé i Triti s’han subcontractat a un laboratori extern.

El Prat de Llobregat, 22 de maig de 2017

Els Caps de Seccié

=

Julian Ballesteros Elisabeth Blanco

El present informe només déna fe de les analisis realitzades a la mostrales referenciada/des i en les condicions de recepcio al laboratori. No esta permesa la
reproduccié parcial d’aquest informe sense I'autoritzacié per escrit d’Aigies del Prat, S.A. Només linforme signat i imprés en paper original d'Aigiies del Prat,
S.A. té el reconeixement del laboratori.

Totes les dades relacionades amb la presa de mostra i els parametres “in situ” (si s'escau) han estat facilitades pel personal que ha lliurat la mostra.

Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposicié del client.

) Les activitats marcades no estan emparades per 'acreditacio d’ENAC.
Aigiies del Prat, SA

Plaga de I'Ajigua, ndm. 1

VY Teléfofd O3 MRE1 986
_ : 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

E

N S A Y 0 § c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

N* 80S/LE1581 emprosa € Municipa

Grup GIAC. Gestid Integral d'Aigiles de Catalunya, SA
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Aigiies del Prat

INFORME TECNIC NUM.: 2017/145462
Sollicitud num.: 19234

INFORME D’ANALISI

SOL-LICITAT PER:  AIGUES DEL PRAT, SA

Full 1/2

Pl. de I'Aigua, 1 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Tipus de mostra: Mostra d’aigua de consum

NUM. DE MOSTRA: 145462 i
CODL: 078 DESCRIPCIO:
Data recepcio: 8/05/2017 Data realitzaci6 analisis:

Presa de mostres:

FONT AV. MONTSERRAT / PENEDES

Ha estat realitzada per personal alié al laboratori.

8/06/2017 — 23/05/2017

A Procediments | V. Paramétrics ;
ANALISIS MICROBIOLOGIQUES intsins (R.D.140/2003) RESULTATS Unitats
Rec. placa microorganismes aerobis a 22°C PNT3007 100 'V <1 ufe/mL
Recompte de Bacteris coliformes PNT3004 0 0 ufc/100mL
Recompte d’'Escherichia coli PNT3004 0 0 ufc/100mL
Recompte de Clostridium perfringens PNT3010 0 0 ufc/100mL

) A la sortida de |'estacié de tractament / Xarxa de distribucié sense canvis andémals.

Procediments | V. Paramétrics ;

PARAMETRES FISICO-QUIMICS items (R.D.140/2003) RESULTATS Unitats
Clor lliure ¥ PNT2054 1.0 0.6 mg Cl,/L
Clor total "’ PNT2054 0.6 mg Cl,/L
Color PNT2015 15 <5 mg/L Pt/Co
pH PNT2047 6.5-95 7.54 Unitats pH
Conductivitat (20°C) PNT2050 2500 883 uS/cm
Amoni PNT2048 0.5 <0.04 mg NH4 /L
Terbolesa PNT2049 115" <0.10 U.N.F.

') A la sortida de l'estacié de tractament 1 / Xarxa de distribucio 5.

) Les activitats marcades no estan emparades per |'acreditacio d’ENAC.
Aigiues del Prat, SA

Plaga de I|'Aigua,

ndm. 1

Telefon 934981 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

S A Y 0 S

805/LE1581 Smpresa

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

Municipal

Grup GIAC. Gestid Integral d'Aigiies de Catalunya, SA
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Aigiies del Prat

INFORME TECNIC NUM.: 2017/145462 Full 2/2
Sol-licitud nam.: 19234

V. Paramétrics .

ALTRES Metodes emprats (R.D.140/2003) RESULTATS Unitats

. (@) A-BV-PE-0010 Métode d'evaporacio i mesura
Activitat Alfa Total per Comlador proporcional de flx 0.1 <0.050 Ba/L
Activitat beta resta A-BV-PE-0010 Métode d'evaporaci6 i mesura
(beta total exclos potassi i triti) @) per Comptador proporcional de flux 1 <0.100 Ba/L
Dosis indicativa total ™ A-BV-PE-0047 Dosis indicativa total 0.10 <0.1 mSv/afio
Rado6 ™ A-BV-PE-0077 Centelleig liquid 500 <10.0 Bg/L
Tiiti A-BV-PE-0049 Centelleig liquid 100 <10.0+29.4% Ba/L

°) Assaig cobert per I'acreditacio ENAC num. 109/LE285.

OBSERVACIONS':

La mostra analitzada Si és apta per al consum d'acord amb els criteris sanitaris establerts en el RD 140/2003
de 7 de febrer, pel que respecta als parametres analitzats.

Observacions: L'Activitat Alfa Total, Activitat beta resta (beta total exclés potassi i triti), Dosis indicativa total,
Radé i Triti s’"han subcontractat a un laboratori extern.

El Prat de Llobregat, 22 de maig de 2017

Els Caps de Seccio p-del Laboratori

Julian Ballesteros Elisabeth Blanco 2 Mogollén | Gomez

El present informe només déna fe de les analisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepcit al laboratori. No esta permesa la
reproduccié parcial d'aquest informe sense l'autoritzacié per escrit d'Aiglies del Prat, S.A. Només l'informe signat i imprés en paper original d'Aigiies del Prat,
S.A. té el reconeixement del laboratori.

Totes les dades relacionades amb la presa de mostra i els parametres “in situ” (si s'escau) han estat facilitades pel personal que ha lliurat la mostra,

Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposicié del client.

©) Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’'ENAC.
Aigies del Prat, SA

Plaga de I|'Aigua, ndm. 1

Telédfon 934 781 986
A'Y 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

N S AY 0§ c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

__N"805/LE1581 empresaQ@ Municipal

Grup GIAC. Gestid Integral d'Aiglies de Catalunya. SA
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