+ N.I.F. A-58623406

- R.M. Barcelona, tom 27.211, foli 11, full B115786

- 08820 EI Prat de Llobregat (Barcelona)

Rad social: Plaga de I'Aigua, 1

A;g”iies L(!e

BORA

INFORME TECNIC NUM.: 2026/184336
Sol-licitud nam.: 30009

INFORME D’ANALISI

SOL-LICITAT PER:

AIGUES DEL PRAT, SA

ra

T

ORI

Full 1/2

Pl. de 'Aigua, 1 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

NUM. DE MOSTRA: 184336 Pressupost/os associat/s: ---

Tipus de mostra: Aigua consum

Data recepcio: 3/08/2026 Hora recepcio: 12:40

Inici analisis: 3/08/2026 Final analisis: 7/09/2026
Identificacio mostra: SGN/ETAP SAGNIER — SORTIDA A XARXA

Data presa mostra:  3/08/2026 Hora presa mostra:  ---

Presa de mostra: Personal d’Aiglies del Prat (Instruccié IN1IPR2003)

ANALISIS MICROBIOLOGIQUES @ Norma ViI:- ;rg'lggtzrgs RESULTATS |  Unitats
Rec. Microorganismes aerobis a 22°C UNE-EN IS0 6222:1999 100 Preséncia ® | ufc/mL
Recompte de Bacteris coliformes UNE-EN ISO 9308-1:2014 0 0 ufc/100 mL
Recompte d’Escherichia coli UNE-EN ISO 9308-1:2014 0 0 ufc/100 mL
Recompte de Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189:2017 0 0 ufc/100 mL

) @ El laboratori té constancia que el possible biocida oxidant present, ha estat neutralitzat en el moment de la presa de la mostra.

(@ |a preséncia indica un valor d'1 o 2 ufc.

Procediments

V. Parameétrics

PARAMETRES FISICO-QUIMICS Interns (R.D.3/2023) RESULTATS Unitats
Clor lliure © PNT2054 1.0 0.4 mg Cl2/L
Clor total ® PNT2054 0.5 mg Clo/L
Color © PNT2015 15 @ <5 mg/L Pt/Co
Temperatura “in situ” PNT2045 18.9 °C

pH PNT2047 6.5-95 7.6 Unitats pH
Conductivitat (20°C) PNT2050 2500 411 uS/cm
Nitrits PNT2063 0.1/05® <0.01 mg NOz/L
Amoni PNT2048 0.5 <0.04 mg NH4*/L
Oxidabilitat ® PNT2020 5 <0.5 mg O2/L
Terbolesa PNT2049 08/4® 0.58 U.N.F.
Clorurs PNT2002 250 78.3 mg/L
Alcalinitat total PNT2001 94.6 mg CaCOs/L
Duresa total PNT2003/PNT2024 500 @ 111 mg CaCOs/L
Calci PNT2003 100 @ 40.3 mg/L
Magnesi ¢ PNT2024 30@ 2.5 mg/L

Sodi ® PNT2078 200 45.5 mg/L
Potassi PNT2056 10® 1.5 mg/L
Carbonats PNT2001 <10 mg COs%/L
Bicarbonats PNT2001 115 mg HCOg3/L
Manganés ) PNT2070 50 <50 pg/L

Ferro PNT2070 200 <60 pg/L

Nitrats PNT2009 50 <2 mg NOs7/L
Sulfats PNT2009 250 6.7 mg SO4%/L
index de Langelier (LSI) ©) EC-001 +0.5 -0.3 Unitats pH

3 Dracord amb el R.D.3/2023 és un valor de referéncia.

() A sortida de I'estacio de tractament / Xarxa de distribucio.

) Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’ENAC.

7D Aigiies del Prat, SA
ENAC

ENSAYO
1SO 17025
N°805 / LE1581

Plaga de’ I'Aigua,
Telefoln 9347281 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

©mpresa

nam.

Municipal

1




c N.I.F. A-58623406

- R. M. Barcelona, tom 27.211, foli 11, full B11578%¢

- 08820 E|l Prat de Llobregat (Barcelona)

Ras social: Plaga de I'Aigua, 1

Aigiies del Pra

BORATO

INFORME TECNIC NUM.: 2026/184336

Sol-licitud nim.: 30009

RI

Full 2/2

COMPOSTOS ORGANICS HALOGENATS Procediments V. Paramétrics .
VOLATILS (VOC’s) Interns (RD.3j2023) |RESULTATS | Unitats
Cloroform PNT2055 <1 po/L
1,2-dicloroeta PNT2055 3 <1 pg/L
Tricloroeté PNT2055 1.7 pg/L
Bromodiclorometa PNT2055 <1 pg/L
Tetracloroete PNT2055 <1 pg/L
Dibromoclorometa PNT2055 <1 pg/L
Bromoform PNT2055 1.8 pg/L
1,1-dicloroeté PNT2055 <1 ug/L
Diclorometa PNT2055 <1 pg/L
t-1,2-dicloroeté ¢ PNT2055 <1 pg/L
1,1,1-tricloroeta © PNT2055 <1 pg/L
Tetraclorometa PNT2055 <1 pg/L
1,2-dicloropropa PNT2055 <1 pg/L
c-1,3-dicloroprope © PNT2055 <1 pg/L
t-1,3-dicloropropé © PNT2055 <1 pg/L
1,1,2-tricloroeta PNT2055 <1 pg/L
1,1,2,2-tetracloroeta PNT2055 <1 pg/L
1,3-diclorobenzé © PNT2055 <1 pg/L
1,4-diclorobenzé © PNT2055 <1 pg/L
1,2-diclorobenzé © PNT2055 <1 pg/L
1,1-dicloroeta PNT2055 <1 pg/L
Bromoclorometa PNT2055 <1 ug/L
Dibromometa PNT2055 <1 ug/L
1,2-dibromoeta PNT2055 <1 ug/L
Suma de trihalometans “ PNT2055 100 1.8 pg/L
Suma tricloroete i tetracloroeté PNT2055 10 1.7 pa/L

@ Es corresponen a la suma de cloroform, bromodiclorometa, dibromoclorometa i bromoform.

CONCLUSIO M: Pel que respecta als parametres determinats, la mostra analitzada és APTA per al consum huma,
d’acord amb els criteris sanitaris establerts en el R.D.3/2023, del 10 de gener.

El Prat de Llobregat, 22 de setembre de 2026

La Cap del Laboratori

ELISABETH
BLANCO
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por ELISABETH
BLANCO MARTINEZ
46787450E (TCAT)

46787450E (TCAT) Fecha: 2026.09.23

09:37:34 +02'00"

Elisabeth Blanco i Martinez

El present informe només dona fe de les analisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepci6 al laboratori. No esta permesa la reproduccié parcial
d’aquest informe sense I'autoritzacié per escrit d’Aiglies del Prat, S.A. Només I'informe signat per Aiglies del Prat, S.A. té el reconeixement del laboratori.
Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposici6 del client.

) Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’ENAC.

L)

7N

ENAC

ENSAYO
1S0 17025
N°805 / LE1581

Aigiies del Prat, SA

Plaga de’ I'Aigua, num. 1
Telefoln 9347281 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

empresaw Municipal



+ N.I.F. A-58623406

- R.M. Barcelona, tom 27.211, foli 11, full B115786

- 08820 EI Prat de Llobregat (Barcelona)

Rad social: Plaga de I'Aigua, 1

Aigiies del Pra

BORAT

INFORME TECNIC NUM.: 2026/184337
Sol-licitud nam.: 30009

INFORME D’ANALISI

SOL-LICITAT PER: AIGUES DEL PRAT, SA

ORI

Full 1/2

Pl. de 'Aigua, 1 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

NUM. DE MOSTRA: 184337 Pressupost/os associat/s: ---

Tipus de mostra: Aigua consum

Data recepcio: 3/08/2026 Hora recepcio: 12:40

Inici analisis: 3/08/2026 Final analisis: 21/09/2026
Identificacié6 mostra: MBL / ETAP MAS BLAU — SORTIDA A XARXA

Data presa mostra:  3/08/2026 Hora presa mostra:  ---

Presa de mostra: Personal d’Aiglies del Prat (Instruccié IN1IPR2003)

ANALISIS MICROBIOLOGIQUES @ Norma ViI:- ;rg'lggtzrgs RESULTATS |  Unitats
Rec. Microorganismes aerobis a 22°C UNE-EN IS0 6222:1999 100 Preséncia ® | ufc/mL
Recompte de Bacteris coliformes UNE-EN ISO 9308-1:2014 0 0 ufc/100 mL
Recompte d’Escherichia coli UNE-EN ISO 9308-1:2014 0 0 ufc/100 mL
Recompte de Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189:2017 0 0 ufc/100 mL

) @ El laboratori té constancia que el possible biocida oxidant present, ha estat neutralitzat en el moment de la presa de la mostra.

(@ |a preséncia indica un valor d'1 o 2 ufc.

A i Procediments V. Paramétrics .
PARAMETRES FISICO-QUIMICS Interns (R.D.3/2023) RESULTATS Unitats
Clor lliure © PNT2054 1.0 0.3 mg Cla/L
Clor total ® PNT2054 0.4 mg Cla/L
Color © PNT2015 15 @ <5 mg/L Pt/Co
Temperatura “in situ” PNT2045 18.4 °C
pH PNT2047 6.5-95 7.6 Unitats pH
Conductivitat (20°C) PNT2050 2500 318 uS/cm
Nitrits PNT2063 0.1/05® <0.01 mg NOz/L
Amoni PNT2048 0.5 <0.04 mg NH4*/L
Oxidabilitat ® PNT2020 5 <0.5 mg O2/L
Terbolesa PNT2049 08/4® 0.64 U.N.F.
Clorurs PNT2002 250 33.7 mg/L
Alcalinitat total PNT2001 120 mg CaCOs/L
Duresa total PNT2003/PNT2024 500 @ 117 mg CaCOs/L
Calci © PNT2003 100 @ 448  |mglL
Magnesi ¢ PNT2024 30@ 1.3 mg/L
Sodi © PNT2078 200 220 [mg/L
Potassi PNT2056 10® 1.4 mg/L
Carbonats PNT2001 <10 mg COs%/L
Bicarbonats PNT2001 146 mg HCOg3/L
Manganés ) PNT2070 50 <50 pg/L
Ferro PNT2070 200 <60 pg/L
Nitrats PNT2009 50 2.6 mg NOs7/L
Sulfats PNT2009 250 5.6 mg SO4%/L
index de Langelier (LSI) ©) EC-001 +0.5 -0.1 Unitats pH

3 Dracord amb el R.D.3/2023 és un valor de referéncia.
() A sortida de I'estacio de tractament / Xarxa de distribucio.

) Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’ENAC.

L)

7N

ENAC

ENSAYO
1SO 17025
N°805 / LE1581

Aigiies del Prat, SA

Plaga de’ I'Aigua, nim. 1
Telefoln 9347281 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

©mpresa Municipal




+ N.I.F. A-58623406

*R.M. Barcelona, tom 27.211, foli 11, full B11578%

- 08820 EI Prat de Llecbregat (Barcelaona)

Ra¢ social: Plaga de I'Aigua, 1

Aigiies del Pra

BORATORI
INFORME TECNIC NUM.: 2026/184337 Full 2/2
Sol-licitud nim.: 30009
COMPOSTOS ORGANICS HALOGENATS Procediments V. Paramétrics .
VOLATILS (VOC’s) Interns (RD.3j2023) |RESULTATS | Unitats
Cloroform PNT2055 <1 po/L
1,2-dicloroeta PNT2055 3 <1 pg/L
Tricloroeté PNT2055 1.0 po/L
Bromodiclorometa PNT2055 <1 pg/L
Tetracloroete PNT2055 <1 pg/L
Dibromoclorometa PNT2055 <1 pg/L
Bromoform PNT2055 15 pg/L
1,1-dicloroeté PNT2055 <1 ug/L
Diclorometa PNT2055 <1 pg/L
t-1,2-dicloroeté ¢ PNT2055 <1 pg/L
1,1,1-tricloroeta © PNT2055 <1 pg/L
Tetraclorometa PNT2055 <1 pg/L
1,2-dicloropropa PNT2055 <1 pg/L
c-1,3-dicloroprope © PNT2055 <1 pg/L
t-1,3-dicloropropé © PNT2055 <1 pg/L
1,1,2-tricloroeta PNT2055 3.8 pg/L
1,1,2,2-tetracloroeta PNT2055 <1 pg/L
1,3-diclorobenzé © PNT2055 <1 pg/L
1,4-diclorobenzé © PNT2055 <1 pg/L
1,2-diclorobenzé © PNT2055 <1 pg/L
1,1-dicloroeta PNT2055 <1 pg/L
Bromoclorometa PNT2055 <1 ug/L
Dibromometa PNT2055 <1 ug/L
1,2-dibromoeta PNT2055 <1 ug/L
Suma de trihalometans “ PNT2055 100 1.5 pg/L
Suma tricloroete i tetracloroeté PNT2055 10 1.0 pa/L

@ Es corresponen a la suma de cloroform, bromodiclorometa, dibromoclorometa i bromoform.

CONCLUSIO M: Pel que respecta als parametres determinats, la mostra analitzada és APTA per al consum huma,
d’acord amb els criteris sanitaris establerts en el R.D.3/2023, del 10 de gener.

El Prat de Llobregat, 22 de setembre de 2026

La Cap del Laboratori

Firmado digitalmente por
ELISABETH ELISABETH BLANCO
BLANCO MARTINEZ 46787450E
MARTINEZ (TCAT)

46787450E (TCAT) bocanss 2onots

Elisabeth Blanco i Martinez

El present informe només dona fe de les analisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepci6 al laboratori. No esta permesa la reproduccié parcial
d’aquest informe sense I'autoritzacié per escrit d’Aiglies del Prat, S.A. Només I'informe signat per Aiglies del Prat, S.A. té el reconeixement del laboratori.
Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposici6 del client.

) Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’ENAC.

AR Aigiies del Prat, SA
= Plaga del I'Aigua, nam. 1
ENAC Teleéfoln 934 281 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

D300 c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

N°805 / LE1581

empresaw Municipal



+N.I.F. A-58623406

- R.M. Barcelona, tom 27.211, foli 11, full B11578%6

- 08820 EI Prat de Llcbregat (Barcelaona)

Ra¢ social: Plaga de I'Aigua, 1

Aigiies del Pra

BORAT

INFORME TECNIC NUM.: 2026/184338
Sol-licitud nam.: 30009

INFORME D’ANALISI

SOL-LICITAT PER: AIGUES DEL PRAT, SA

ORI

Full 1/2

Pl. de 'Aigua, 1 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

NUM. DE MOSTRA: 184338 Pressupost/os associat/s: ---
Tipus de mostra: Aigua consum

Data recepcio: 3/08/2026 Hora recepcio: 12:40

Inici analisis: 3/08/2026 Final analisis: 7/09/2026
Identificacié mostra: 020 / CONNEXIO XARXA METROPOLITANA (ALTA)

Data presa mostra:  3/08/2026 Hora presa mostra:  ---

Presa de mostra: Personal d’Aiglies del Prat (Instruccié IN1IPR2003)

ANALISIS MICROBIOLOGIQUES ® Norma ViI:- ;rg'lggtzrgs RESULTATS |  Unitats
Rec. Microorganismes aerobis a 22°C UNE-EN IS0 6222:1999 100 <1 ufc/mL
Recompte de Bacteris coliformes UNE-EN ISO 9308-1:2014 0 0 ufc/100 mL
Recompte d’Escherichia coli UNE-EN ISO 9308-1:2014 0 0 ufc/100 mL
Recompte de Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189:2017 0 0 ufc/100 mL
) @ El laboratori té constancia que el possible biocida oxidant present, ha estat neutralitzat en el moment de la presa de la mostra.
PARAMETRES FISICO-QUIMICS Procediments V. Parametrics | peqy 1aTs | Unitats

Interns (R.D.3/2023)

Clor lliure © PNT2054 1.0 0.6 mg Cla/L
Clor total ® PNT2054 0.7 mg Cla/L
Color © PNT2015 15 @ <5 mg/L Pt/Co
Temperatura “in situ” PNT2045 26.5 °C

pH PNT2047 6.5-9.5 7.5 Unitats pH
Conductivitat (20°C) PNT2050 2500 1027 uS/cm
Nitrits PNT2063 0.1/05® <0.01 mg NOz/L
Amoni PNT2048 0.5 <0.04 mg NH4*/L
Oxidabilitat ® PNT2020 5 0.6 mg O2/L
Terbolesa PNT2049 08/4® <0.30 U.N.F.
Clorurs PNT2002 250 179 mg/L
Alcalinitat total PNT2001 196 mg CaCOs/L
Duresa total PNT2003 500 @ 282 mg CaCOs/L
Calci PNT2003 100 @ 82.5 mg/L
Magnesi ¢ PNT2003 30@ 18.4 mg/L

Sodi © PNT2078 200 117 mg/L
Potassi PNT2056 10® 20.9 mg/L
Carbonats PNT2001 <10 mg COs%/L
Bicarbonats PNT2001 239 mg HCOg3/L
Manganés ) PNT2070 50 <50 pg/L

Ferro PNT2070 200 <60 pg/L
Nitrats PNT2009 50 5.5 mg NOs7/L
Sulfats PNT2009 250 101 mg SO4%/L
index de Langelier (LSI) ©) EC-001 +0.5 0.2 Unitats pH

3 Dracord amb el R.D.3/2023 és un valor de referéncia.
() A sortida de I'estacio de tractament / Xarxa de distribucio.

) Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’ENAC.

7D Aigiies del Prat, SA
ENAC

Plaga de’ I'Aigua, nim. 1
Telefoln 9347281 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

NS c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

1SO 17025
N°805 / LE1581

©mpresa Municipal




- N.I.F. A-58623406

-R.M. Barcelona, tom 27.211, foli 11, full B11578%6

- 08820 EIl Prat de Llobregat (Barcelona)

Radé social: Plaga de I'Aigua, 1

Aigiies del Pra

BORATO

INFORME TECNIC NUM.: 2026/184338

Sol-licitud nim.: 30009

RI

Full 2/2

COMPOSTOS ORGANICS HALOGENATS Procediments V. Paramétrics .
VOLATILS (VOC’s) Interns (RD.3j2023) |RESULTATS | Unitats
Cloroform PNT2055 1.0 pg/L
1,2-dicloroeta PNT2055 3 <1 pg/L
Tricloroeté PNT2055 <1 pg/L
Bromodiclorometa PNT2055 15 po/L
Tetracloroete PNT2055 <1 pg/L
Dibromoclorometa PNT2055 7.3 po/L
Bromoform PNT2055 24 po/L
1,1-dicloroeté PNT2055 <1 ug/L
Diclorometa PNT2055 <1 pg/L
t-1,2-dicloroeté ¢ PNT2055 <1 pg/L
1,1,1-tricloroeta © PNT2055 <1 pg/L
Tetraclorometa PNT2055 <1 pg/L
1,2-dicloropropa PNT2055 <1 pg/L
c-1,3-dicloroprope © PNT2055 <1 pg/L
t-1,3-dicloropropé © PNT2055 <1 pg/L
1,1,2-tricloroeta PNT2055 <1 pg/L
1,1,2,2-tetracloroeta PNT2055 <1 pg/L
1,3-diclorobenzé © PNT2055 <1 pg/L
1,4-diclorobenzé © PNT2055 <1 pg/L
1,2-diclorobenzé © PNT2055 <1 pg/L
1,1-dicloroeta PNT2055 <1 pg/L
Bromoclorometa PNT2055 <1 ug/L
Dibromometa PNT2055 <1 ug/L
1,2-dibromoeta PNT2055 <1 ug/L
Suma de trihalometans “ PNT2055 100 34 pg/L
Suma tricloroete i tetracloroeté PNT2055 10 <1 pa/L

@ Es corresponen a la suma de cloroform, bromodiclorometa, dibromoclorometa i bromoform.

CONCLUSIO M: Pel que respecta als parametres determinats, la mostra analitzada és APTA per al consum huma,
d’acord amb els criteris sanitaris establerts en el R.D.3/2023, del 10 de gener.

El Prat de Llobregat, 22 de setembre de 2026

La Cap del Laboratori

ELISABETH
BLANCO
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
ELISABETH BLANCO
MARTINEZ 46787450E
(TCAT)

Fecha: 2026.09.23 09:38:11

46787450E (TCAT) o200

Elisabeth Blanco i Martinez

El present informe només dona fe de les analisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepci6 al laboratori. No esta permesa la reproduccié parcial
d’aquest informe sense I'autoritzacié per escrit d’Aiglies del Prat, S.A. Només I'informe signat per Aiglies del Prat, S.A. té el reconeixement del laboratori.
Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposici6 del client.

) Les activitats marcades no estan emparades per I'acreditacié d’ENAC.

L)

7N

ENAC

ENSAYO
1S0 17025
N°805 / LE1581

Aigiies del Prat, SA

Plaga de’ I'Aigua, num. 1
Telefoln 9347281 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

empresaw Municipal
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